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NOTAS SOBRE PINTURAS E REVESTIMENTOS:

—TODOS OS AMBIENTES COM DETECTOR DE FUMAGA DEVEM TER NOVA PINTURA NO TETO E , ONDE HOUVER ,
RECOMPOSIGAO DE FORRO.
—ONDE HOUVER INSTALAGAO DE SINALIZADORES E/OU ACIONADORES DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE
INCENDIO, INSTALAGAO DE HIDRANTES OU EQUIPAMENTOS E/OU OBRAS CIVIS, DEVE SER CONSIDERADA A

PINTURA DE TODO O AMBIENTE E , SE HOUVER , RECOMPOSIGAO DOS REVESTIMENTOS ,NO MESMO PADRAO DO
EXISTENTE.

Diretoria Técnica
Extintor sem placa de sinalizacao

NOTAS

1— OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS COMO EXISTENTES NAO FORAM TESTADOS, PORTANTO,

DEVERAO SER VERIFICADOS SUAS CONDIGOES DE FUNCIONAMENTO.

2_ SOMENTE AS INSTALAGOES APARENTES SAO REPRESENTADAS EM PROJETO. NAO FORAM

VERIFICADAS INSTALAGOES ENTERRADAS OU SOBRE FORRO.

3— TODAS AS PORTAS CORTA FOGO LOCALIZADAS EM CORREDORES E ROTA DE FUGA, FICARAO

ABERTAS COM ELETROIMA INTERLIGADO COM O SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA.

4— PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA NOVAS, SERA PREVISTO CIRCUITO DEDICADO COM

ELETRODUTOS NOVOS E DISJUNTOR DE IDENTIFICAGAO.

LEGENDA

AREAS FRIAS

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA — EXISTENTE A

RECARREGAR — CAPACIDADE 2-A

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO — EXISTENTE A RECAR-

REGAR CAPACIDADE 20-B:C

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO DIOXIDO DE CARBONO (C02) — EXISTENTE

A RECARREGAR — CAPACIDADE 5-B:C

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA — NOVO
CAPACIDADE 2-A

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO — NOVO
CAPACIDADE 20-B:C

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO DIOXIDO DE CARBONO (C02) — NOVO

CAPACIDADE 5-B:C

ABRIGO DE HIDRANTE SIMPLES — NOVO

AVISADOR SONORO — NOVO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME — NOVO

CENTRAL DE ALARME — NOVO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO — NOVO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO — NOVO

DETECTOR DE FUMAGA — NOVO

DETECTOR TERMICO — NOVO

CONJUNTO MOTOBOMBA DE INCENDIO — NOVO

RESERVA DE INCENDIO — EXISTENTE A MANTER
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