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1º Pavimento - UTI Adulto
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DF 4 VIAS-T5
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CASA DE MÁQUINAS UTI

2º PAVIMENTO

SELF A AR COM CONDESADOR

INCORPORADO (150.000 BTU/h)

G
4

DP

BOOSTER

F7

DP

G
4

DP

(6450)

CAIXA DE VENTILAÇÃO ISOLADA

Q=8500m³/h  AP=40mm CA

CAIXA DE FILTERAGEM

BOLSA CLASSIF. F7 

VAZÃO = 8.500m³/h

VELOCIADADE MÁX.=2,5m/s

CAIXA DE EXAUSTÃO

Q=2380m³/h

AP=35mm CA

P.F.= 30KW/220v/3F

NORMAL E EMERGÊNCIA

(2050)

Veneziana

descarga

(2380)

(2200)

T.A.E. - COMPLETA

70X40cm

40X40cm


