
CHAVE BOMBA
DE INCÊNDIO

MEDIDOR

CHAVE CONSUMO

ENTRADA GERAL

.18

.6
0

.8
2

PISO ACABADO

ALTURA DO EXTINTOR

LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA

ISOMÉTRICO SEM ESCALA



SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

EXTINTOR

SEM ESCALA

ALARME

HIDRANTE



DETALHE DA RAMPA

RAMPA DE ACESSO A ADM
CONCRETO DE 0,05M
ALTURA TOTAL = 0,60 M

GUARDA CORPOS H= 1,30m

SEM ESCALA
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1.40

1,50

0 SUCÇÃO - 80mm

QBO - 736 LPM
HBO - 60 MCA
0 RECALQUE - 65mm

BOMBA - 

MOTOR - 15 CV
SISTEMA TIPO 2
R.T.I. 22m³

SEM ESCALA
DETALHE DA ESCADA

PISO = 0.28 M
ESPELHO = 0.18 M

ESCADA SIMPLES
CONCRETO DE 0,20M
ALTURA DIVERSAS

CORRIMÃO H=0,80 A 0,92m ALTURA

CORRIMÃO A 0,92M DE ALTURA
GUARDA CORPOS A 0,92M

GUARDA CORPOS H=1,05m
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min 40mm
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SEM ESCALA
DETALHE CORRIMÃO

não proporcionar
efeito gancho

SOLO

ACESSO DE VIATURAS
NA EDIFICAÇÃO

SEGURANÇA ESTRUTURAL
CONTRA INCÊNDIO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/19; EDIFICAÇÃO GRUPO H-3 CLASSE P2 COM
TRRF MÍNIMO DE 60 MIN CONFORME TABELA A ANEXO A DA IT 08/19 SERÁ APRESENTADO NA

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/19, CAMINHAMENTO MÁXIMO SERÁ DE 50 MTS 
 NO PISO DE DESCARGA 

BRIGADA DE INCÊNDIO

ALARME DE INCÊNDIO

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/19; O ATESTADO SERÁ APRESENTADO NA VISTORIA

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICANº 19/19.

ILUMINAÇÃO DE EMER

SINALIZAÇÃO DE EMER CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/19.

EXTINTORES
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/19. 
DISTÂNCIA MÁXIMA DE CAMINHAMENTO 25 METROS : BAIXO
ÁGUA PRESSURIZADA 2-A
PÓ QUÍMICO SECO 20-B:C

HIDRANTES CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 38.069/93, ESGUICHO AGULHETA DE 13MM 
MANGUEIRA DE 40MM  30 METROS DE COMP. VAZÃO MÍNIMA DE 130 LPM E PRESSÃO

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

HOSPITAL H-3 HOSPITAL HOSPITAL

CARGA DE INCÊNDIO IT- 14/18

H

OCUPAÇÃO / USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²

H HOSPITAL H-3 300

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO

BAIXO

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
300 MJ/ m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - IT 10/18
ACABAMENTO
REVESTIMENTO

PISO CLASSE I, II-A, III-A, OU IV-A

CLASSE I, II-A, III-A, OU IV-A

CLASSE I, II-A OU III-AACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

PAREDES E 
DIVISÓRIA

CLASSE I, OU II-A 

CLASSE I, OU II-A 

CLASSE I, OU II-A 
TETO E FORRO

NA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA  A ART DE CMAR SERÁ APRESENTADA CONFORME  IT 10/19

AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO ATENDERÃO A IT -41/19

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

MÍNIMA DE 15 MCA NO BOCAL DO ESGUICHO MAIS DESFAVORECIDO, RES. TÉC. DE INC. 22M³ 

VISTORIA

A CENTRAL DE GLP ATENDE A IT 28/19 NO TOCANTE A AFASTAMENTO, POSICIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA n° 06/2019 RECOMENDADO PORTÃO DE ACESSO
DE VIATURAS DO CB COM LARGURA MÍNIMA DE 4m E ALTURA MÍNIMA DE 4,5m.

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 5- B:C
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REGISTRO DE RECALQUE NO PISO
SEM ESCALA
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 ÁREAS:

DECLARO QUE A APROVACÃO DO PROJETO NAO IMPLICARÁ
NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

ARQUITETA CAU: A 34.230-0
VANESSA MARTINS JUSTI

PROPRIETARIO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDÓPOLIS
CNPJ 46.374.500/0012-47

VER QUADRO ACIMA

HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDÓPOLIS

LOCAL: 

PLANTA DE INFO E DETALHES

PROPR. E RESP P/ USO:-

01/05

FOLHA:

AV. DR. RAUL DA CUNHA BUENO, nº 585 - CENTRO

ASSUNTO:-

MIRANDÓPOLIS/SP

H-3 HOSPITALOCUPAÇÃO:-

PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DESPACHOS:
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hidrantes mais desfavorecidos
1º H-8 - PA 41,511
2º H-9 - PA 41,288
3º H-10 - PA 41,253
4º H-1 - PA 41,122

PA

Cálculos conforme D.E 38.069,93
Item 9.3.1.1

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/19; SISTEMA DE BLOCO AUTÔNOMO E BLOCO FAROL DE ILUMINAÇÃO COM
AUTONOMIA DE 01 HORA, CLARID. NO PISO, EM NÍVEL 03 LUX E EM DESNÍVEL 5 LUX, AS BATERIAS SERÃO EM
CHUMBO-ÁCIDO SELADA OU NÍQUEL-CÁDMO, ISENTA DE MANUTENÇÃO, A TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DAS
LUMINÁRIAS SERÁ DE 30 VOLTS (IT 18 ITEM 5.4.3).

BOMBA DE

INCÊNDIO 

VÁLVULA

RETENÇÃO

REGISTRO

TOMADA

D`ÁGUA

Tut. Galv.65mm

BOMBA DE

JOCKEY

PRESSÃO 60 MCA

VAZÃO 20LPM
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