
24,68 m²

COMPRAS

24,34 m²

SALA DE
REUNIÃO

25,59 m²

SALA DE
REUNIÃO

24,68 m²
EXPEDIÇÃO

24,68 m²

FINANCEIRO

13,09 m²

DG

4,23 m²

WC PCD
4,13 m²

WC PCD

6,22 m²

DML

7,00 m²
DEPÓSITO

10,73 m²

COPA

14,62 m²

WC FEM.

14,53 m²

WC MASC.

30,35 m²

DIRETORIA
28,67 m²

DIRETORIA
29,05 m²

DIRETORIA

28,98 m²

DIRETORIA

59,48 m²
ADMINISTRAÇÃO

61,29 m²

RH

24,38 m²

CENTRAL DE
MONITORAMENTO

91,11 m²

SAME

27,05 m²

SECRETARIA

25,48 m²
INTERNAÇÃO

12,05 m²
RECEPÇÃO

16,51 m²

ELETRO
NEURO 23,98 m²

RAIO-X

3,42 m²
VESTIÁRIO

3,33 m²
WC PCD

24,18 m²

RAIO-X
CONTRASTADO

3,86 m²
WC PCD

9,50 m²

CAM

9,45 m²
COPA

48,24 m²
RESSÔNANCIA

33,62 m²

TOMOGRAFIA

8,74 m²

EQUIP.

3,47 m²

WC PCD

16,09 m²
URODINÂMICA

14,61 m²

CONFORTO

26,68 m²

PREPARO
RECUPERAÇÃO

8,50 m²

SALA
TELECOM 4,29 m²

RESÍDUOS

4,91 m²

DML

CR / PACS

16,51 m²

ECG
16,35 m²

EEG
16,51 m²

ECOULTRASOM
COM BIOPSIA

16,73 m²
NASOFIB.

3,98 m²

WC PCD
3,98 m²

WC PCD

3,53 m²
WC PCD

3,86 m²
WC PCD

4,87 m²
VESTIÁRIO

7,53 m²

COMANDO

77,68 m²
CIRCULAÇÃO

12,24 m²

POSTO/
SERVIÇOS

6,13 m²

ÁREA
TÉCNICA

40,54 m²
CIRCULAÇÃO

5,13 m²
PRESCRIÇÃO

8,25 m²

SALA DE
TELECOM

4,10 m²

WC

2,66 m²
AC

477,51 m²

RECEPÇÃO /
ESPERA

6,02 m²

BANHO

7,15 m²
HIGIENIZAÇÃO

14,98 m²
CARDIOTOCO

14,49 m²
CONSULT.

40,59 m²
CIRCULAÇÃO

20,72 m²
CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

6,20 m²

EQUIP.

6,20 m²

COMANDO

108,67 m²
CIRCULAÇÃO

42,21 m²
CIRCULAÇÃO

4,50 m²
COMANDO

SALA DE
LAUDOS

3,35 m²
WC

27,06 m²

CPD

17,38 m²

ENGENHARIA

3,08 m²
WC

24,77 m²

OBS
PEDIÁTRICA

6,17 m²

BANHO

90,60 m²

OBSERVAÇÃO
MASCULINA

5,14 m²

BANHO

5,03 m²

BANHO

16,01 m²

ISOLAMENTO
15,99 m²

ISOLAMENTO

5,05 m²

BANHO

5,14 m²

BANHO

7,48 m²

COPA DIST.

5,44 m²
RESÍDUOS

5,44 m²

DML

226,01 m²
REFEITÓRIO

29,29 m²

PREPARO

34,21 m²

DESPENSA

28,76 m²

TRIAGEM

5,17 m²

DML

19,01 m²

NUTRICIONISTAS

7,65 m²
CIRCULAÇÃO

15,41 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

15,36 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

4,08 m²

WC PCD
4,08 m²

WC PCD

47,95 m²
COCÇÃO

47,55 m²
CÂMARAS

14,75 m²

ESTAR FROTA

9,45 m²

CONTROLE

52,60 m²

GARAGEM

12,83 m²

CHEFIA

6,09 m²

COPA

3,57 m²

BANHO

3,57 m²

BANHO

7,86 m²
PLANTÃO

37,89 m²

TRATAMENTO
ÁGUA

DE REUSO

56,92 m²

CENTRAL DE
ÁGUA

QUENTE

243,26 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

9,00 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

5,31 m²

DML

26,12 m²

SALA DE
CONTROLE

4,37 m²

WC FEMININO
PCD

14,51 m²

WC FEMININO

31,73 m²

ÁREA DISPONÍVEL P/
LOCAÇÃO (CAFÉ)

24,20 m²

ÁREA
DISPONÍVEL

P/
LOCAÇÃO

(LOJA/CAFÉ)

597,93 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

9,10 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

79,71 m²
SUBESTAÇÃO

9,45 m²
FARMÁCIA

5,40 m²

AC

27,14 m²

DOSE
UNITÁRIA

80,52 m²

FARMÁCIA
DEPÓSITO

MEDICAMENTOS

12,22 m²
DISTRIBUIÇÃO

6,99 m²
DISTRIBUIÇÃO

36,33 m²

RECEBIMENTO

14,93 m²
DISTRIBUIÇÃO

13,50 m²
ADMINISTRAÇÃO

9,45 m²

CHEFIA
9,45 m²

COPA

7,32 m²

WC
7,32 m²

WC
16,38 m²

ESPERA

3,96 m²

WC PCD
3,70 m²

WC PCD3,50 m²

DML

62,34 m²

PREPARO
CADÁVER

7,44 m²
RETIRADA

12,65 m²

AC

61,72 m²

ROUPA SUJA

7,43 m²

DML

87,79 m²

ROUPA LIMPA

18,09 m²

RECEBIMENTO

2,09 m²
WC

14,93 m²
DISTRIBUIÇÃO 6,50 m²

LAVAGEM

5,97 m²

CARROS
LIMPOS

5,70 m²

CARROS
SUJOS

13,72 m²

CONTROLE

186,98 m²

ALMOXARIFADO

19,46 m²
INFLAMÁVEL

145,10 m²
CIRCULAÇÃO

7,87 m²

SALA
TELECOM

23,93 m²

AUTOMAÇÃO
PREDIAL

103,78 m²

SALA DE
BAIXA

TENSÃO

11,56 m²

SALA UPS

15,57 m²

CENTRAL DE
VÁCUO

25,25 m²

CENTRAL DE
AR

COMPRIMIDO
MEDICINAL

56,33 m²
CIRCULAÇÃO

21,97 m²
CIRCULAÇÃO

37,37 m²

MONTAGEM
DE

CARROS

33,42 m²
HIGIENIZAÇÃO19,45 m²

DIETAS

14,77 m²
DISTRIBUIÇÃO

6,12 m²

SALA
TELECOM

11,30 m²

COPA

3,94 m²

WC PCD
3,94 m²

WC PCD

4,15 m²

BANHO
4,18 m²

BANHO

13,57 m²
PLANTÃO PLANTÃO

11,30 m²

SERVIÇO
SOCIAL 19,72 m²

CURATIVO

19,72 m²

GESSO

33,24 m²

PROCEDIMENTO
INVASIVO

53,67 m²

EMERGÊNCIA
ADULTO

4,89 m²
AC

4,89 m²
AC

6,01 m²

BANHO
5,70 m²

BANHO

16,62 m²

POSTO /
SERVIÇOS 16,86 m²

POSTO /
SERVIÇOS

95,39 m²

OBSERVAÇÃO
FEMININA

21,12 m²

CASA DE
MAQUINAS

81,73 m²
CIRCULAÇÃO

145,10 m²
CIRCULAÇÃO

140,68 m²
CIRCULAÇÃO

CAPELA

10,06 m²

SALA DE
QUARENTENA

3,34 m²

CAPELA

VEST./SAN
FEM.

ESCOVAÇÃO
5,14 m²

EMERGÊNCIA
PEDIÁTRICA

EMERGÊNCIA
GESTANTE

24,30 m² 30,16 m²

13,57 m²

CHEFIA

19,92 m²

CONFORTO
MÉDICO

11,68 m²

CONSULT.

WC PCD
4,53 m² 4,53 m²

9,31 m²

EQUIPAM.

WC PCD

POSTO
ENFERMAGEM

6,64 m²

UTILIDADES

9,17 m²

MEDICAÇÃO/
INALAÇÃO

MEDICAÇÃO
INJETÁVEL

20,27 m²

3,84 m²
VESTIÁRIO

ESPERA SETORIZADA

ULTRASSOM ULTRASSOM

URETROCISCOSCOPIA

WC PCD WC PCD

WC PCD

WC PCD

WC PCD

CHEFIA

COLETA

ULTRASSOM

15,30m²

16,08m²

15,68m²15,56m²

4,30m²

4,07m²

16,20m²

32,05 m²

3,51 m²
WC PCD

7,94 m²

10,76 m²

12,53 m²

4,50 m²
COMANDO

11,13 m²

11,68 m²

CONSULT.

4,50 m²

4,37 m²

WC FEMININO
PCD

14,51 m²

WC FEMININO
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